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Abstrak:Pada sistem tenaga listrik yang melayani beban secara terus menerus seharusnya tegangan dan frekuensi 

harus tetap konstan, namun jika terjadi gangguan pada salah satu genset atau rel, maka tidak dapat dipungkiri 

akan terjadi menjadi gangguan pada pasokan listrik. Perlu dilakukan Penelitian tentang Stabilitas Sistem 

Tenaga Listrik berkaitan dengan Penentuan Critical Breaking Angle dan Critical Breaker Time pada generator, 

untuk mengetahui berapa Sudut Pemutus Kritis dan berapa Waktu Pemutus Kritis. Dalam makalah ini 

digunakan Runge Kutta Metode urutan ke-4 dengan bantuan perangkat lunak Matlab 
Kata kunci: Pemutus Kritis, Runge Kutta, Generator.  
 
PENDAHULUAN.  

Salah satu studi yang paling penting dalam desain dan pengoperasian sistem tenaga listrik adalah 
penilaian keamanan transien [l], [2]. Analisis ini memerlukan evaluasi kemampuan jaringan listrik untuk 

menahan gangguan besar dan untuk bertahan dalam transisi ke kondisi operasi normal atau yang dapat diterima.  
Tersandung selektif dari satu atau lebih unit pembangkit setelah terjadinya kontinjensi yang parah dapat 

berhasil digunakan untuk meningkatkan keamanan sistem [3]. Teknik yang memungkinkan unit yang tersandung 

untuk disinkronkan kembali ke sistem dan dibawa kembali ke beban penuh atau sebagian dalam beberapa menit 
terbatas di masa lalu untuk pembangkit listrik tenaga air. Saat ini, banyak perusahaan listrik telah memperluas 
penggunaannya baik untuk unit pembangkit berbahan bakar fosil maupun nuklir [4].  

Dalam makalah ini digunakan kriteria extended equal area untuk mempelajari dan menganalisis efek 
tripping dari satu atau lebih generator dalam stabilitas transien Sistem tenaga multimesin [5], [6]. Formulasi 

langsung ini diterapkan pada jaringan uji dan hasilnya dibandingkan dengan larutan yang diperoleh dengan 
menggunakan metode Runge-Kutta. Juga dipelajari pengaruh trapping effect terhadap umur kelelahan poros 
rotor dari generator yang tersisa ketika satu atau lebih unit daya terjebak [7].  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Cara menggunakan Same Larger Criteria untuk menentukan kestabilan sistem tenaga pada PLTU Sicanang 
Belawan dalam keadaan transien.  
2. Seberapa besar Sudut Kliring Kritis (Critical Clearing Angle) untuk menentukan kestabilan Sistem Tenaga 
Listrik di PLTU Sanyang Belawan dalam keadaan peralihan (transient). 

 
STABILITAS SISTEM TENAGA  

Keseimbangan daya antara kebutuhan beban dan pembangkitan generator merupakan salah satu 

ukuran kestabilan operasi sistem tenaga listrik. Dalam berfungsinya sistem tenaga listrik setiap saat akan selalu 

terjadi perubahan kapasitas dan letak beban pada sistem tersebut. Perubahan tersebut mengharuskan setiap 

pembangkit listrik menyesuaikan daya keluarannya melalui kontrol pengatur dan eksitasi mengikuti perubahan 

tekanan sistem. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menyebabkan keseimbangan daya dalam sistem 
terganggu, dan efisiensi pengoperasian sistem menurun yang menyebabkan kinerja sistem menurun.  

Sistem tenaga listrik terdiri dari unit-unit pembangkit yang dihubungkan dengan saluran untuk 
melayani beban. Sistem tenaga listrik yang memiliki beberapa mesin biasanya menyalurkan daya beban melalui 

saluran interkoneksi. Tujuan utama dari sistem saluran interkoneksi adalah untuk menjaga kontinuitas dan 
ketersediaan daya yang penting untuk kebutuhan beban yang terus meningkat. Sistem tenaga yang berkembang 
dapat menyebabkan kinerja sistem yang lemah ketika terganggu. Salah satu efek yang parah adalah osilasi 

elektromekanis yang jika tidak benar  
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teredam maka sistem akan terganggu dan dapat keluar dari daerah stabilitas sehingga mengakibatkan efek yang 
lebih buruk seperti padam.  

Stabilitas sistem tenaga lipolitik merupakan karakteristik sistem kelistrikan yang memungkinkan 

mesin untuk bergerak secara simultan dalam sistem dalam operasi normal dan dapat kembali ke keadaan 

seimbang setelah terjadi gangguan. Masalah stabilitas sistem tenaga listrik berkaitan dengan stabilitas dan 
stabilitas sudut rotor. Klasifikasi ini didasarkan pada rentang waktu dan mekanisme ketidakstabilan. Stabilitas 

sudut rotor diklasifikasikan menjadi Stabilitas Sinyal Kecil dan Stabilitas Transien. Stabilitas Sinyal Kecil 

adalah kestabilan sistem untuk gangguan kecil berupa osilasi elektromekanis yang tidak teredam, sedangkan 

Stabilitas Transien disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi torsi dan dimulai dengan gangguan besar.  
Kestabilan sistem tenaga listrik adalah kemampuan sistem kelistrikan atau bagian-bagiannya untuk 

menjaga sinkronisasi dan keseimbangan dalam sistem. Batas stabilitas sistem adalah daya maksimum yang 

mengalir melalui suatu titik dalam sistem tanpa menyebabkan hilangnya keseimbangan. Berdasarkan sifat 
gangguannya masalah stabilitas sistem tenaga dibedakan atas :  
1. Stabil. 

2. Stabilitas transisional (sementara).  
3. Sub-stabilitas (dinamis).  
Stabilitas steady state adalah kemampuan suatu sistem tenaga untuk menjaga sinkronisasi antara mesin-mesin 
dalam sistem setelah terjadi gangguan kecil (fluktuasi beban).  
Stabilitas transien adalah kemampuan sistem tenaga untuk mempertahankan sinkronisasi setelah gangguan besar 
yang tiba-tiba di sekitar ayunan pertama dengan asumsi bahwa pengatur tegangan otomatis tidak bekerja.  
Kestabilan dinamisme adalah setelah ayunan pertama (periode stabilitas transien) sistem dapat mempertahankan 
sinkronisasi hingga sistem dalam keadaan keseimbangan baru (kestabilan transien jika AVR dan governor 

bekerja cepat dan diperhitungkan dalam analisis) .  
Yang dimaksud dengan rugi sinkron adalah ketidakseimbangan antara pembangkit daya dan 

pembangkit beban dalam keadaan transien yang menyebabkan rotor mesin sinkron berayun akibat torsi yang 

mengakibatkan percepatan atau perlambatan rotor. Hal ini terjadi apabila torsi cukup besar, maka satu atau lebih 

mesin sinkron akan kehilangan sinkronisasi, misalnya terjadi ketidakseimbangan akibat pembangkitan daya 

yang berlebihan, kemudian sebagian besar kelebihan energi tersebut akan diubah menjadi energi kinetik 
sehingga terjadi percepatan pada rotor. peningkatan sudut Besar, meskipun kecepatan rotor meningkat, bukan 

berarti sinkronisasi mesin akan hilang, faktor penentunya adalah perbedaan sudut rotor atau daya diukur 

terhadap referensi putaran sinkronisasi.  
Faktor utama dalam masalah stabilitas adalah:  
1. Faktor mekanis dapat 

berupa: A. Torsi input beban 

prima.  
B. Inersia penggerak utama dan generator. 
C. Inersia motor dan sumbu beban.  
D. Memuat torsi poros input. 

2. Torsi listrik dalam bentuk: 

A. Tegangan internal dari generator sinkron. 

B. Reaktansi Sistem. 

 

Tegangan internal motor sinkron. 

 
 INERSIA TEGANGAN INERSIA 

  INTERN  

  
REAKTANSI 

 
   TL 

PM G x M 

 

 
Gambar 1.Diagram faktor utama dalam masalah stabilitas 

 

Tegangan generator konstan dengan reaktansi sumbu transien langsung X. Representasi titik tegangan terminal 
generator Vg dapat dihilangkan dengan mentransformasikan impedansi dari hubungan Y ke hubungan , 
sehingga penerimaan yang dihasilkan adalah:  
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Rangkaian ekivalen dengan tegangan diwakili oleh titik 1 dan bus tak terbatas oleh titik 2 dapat ditunjukkan 

pada gambar 2 

Penulisan persamaan simpul adalah: 

 

saya1( kamu10kamu12)Ek

amu12V 

    (2.2)           

saya2kamu12E( kamu20

kamu21)V 

                 

sa

ya 

E' 
    

kamu
12     Vsaya 

        
kamu

10 kamu

20      

                   
 

Gambar 2.Sirkuit ekivalen dari satu mesin yang terhubung ke bus tak terbatas 
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METODE PENELITIAN  
Kriteria luas yang sama diperluas diterapkan untuk mempelajari stabilitas transien sistem tenaga listrik 

disajikan pada Gambar. 3 [lo]. Gangguan tiga fasa di beberapa lampu transmisi yang terhubung ke busbar 

generator disimulasikan. Gangguan yang sama juga disimulasikan pada jalur 6-8 di dekat busbar beban 8. Dekat 

busbar 9 dan 10 efek gangguan tidak dianalisis, karena kondisi bukaan kritis yang dapat diperoleh lebih besar 
dari 1 .O s [ 1 11. Untuk setiap gangguan sesar di atas penelitian ini keluar dengan mempertimbangkan semua 

mesin sinkron yang terhubung. tripping selektif dari satu atau lebih generator dalam stabilitas transien jaringan 

listrik,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Sistem Tenaga Listrik     

 

 

 

Tabel 1.Data Saluran Transmisi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model sistem tenaga listrik yang menyangkut masalah stabilitas diambil dari single line di PLTU 
Sicanang ke PLTG Paya Pasir. Pada sistem tenaga listrik terdiri dari dua mesin dimana mesin 1 sebagai 
pembangkit tenaga (generator) di PLTU sicanang dan mesin 2 dipasang pada Infinite bus yang ada di PLTG 

Paya Pasir, dua Trafo masing-masing trafo 1 sebagai step up (Step Up) Di PLTU Sicanang dan trafo 2 sebagai 
step up (tegangan) di PLTG Paya Pasir. 

 
2  
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Gambar 3.Single line pada saluran transmisi dari PLTU Sicanang sampai ke PLTG Paya Pasir 

 

M1, M2 = Generator dan Bus Tak 

Terbatas 
   

TR1, TR2 = Transformator Daya    

B1, B2 = Pemutus arus    

F = Saluran yang terganggu 

 

 

  

   Tabel 2.Saluran Reaktansi   
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 Tidak  Parameter-parameter  Reaktansi (X) pu 

 1.  Pembangkit reaktansi (Xq)  j0,125  
   j0,021  
 

2. 
 

Reaktansi Trafo 1 (XT1) 
  

   
j0,021 

 

 
3. 

 
Reaktansi Trafo 2 (XT2) 

  

   j0,40  

 
4. 

 
Saluran Transmisi Reaktansi 1 (XL1) 

 

  j0,15  
 

5. 
 

Saluran Transmisi Reaktansi 2 (XL2) 
 

  
j0.25 

 

 
6. 

 
Saluran Transmisi Reaktansi 3 (XL3) 

 

  

1,0

0 

0 
 7.  Memuat tegangan referensi  

       

 
Dengan infinite bus (bus 4) pada sistem ini daya serap S = 1.0 + j0,2 maka kita akan menentukan Sudut Kritis 
Kliring dan Waktu Kritis Kliring dengan Asumsi bahwa H = 4,37 MJ/MVA. 

 

HASIL ANALISIS.  
Untuk menentukan critical clearing time kita bisa memasukkan nilai di atas 0 detik sampai 1 detik, dalam 
penelitian ini waktu yang akan digunakan adalah 0.25 detik, 0.35 detik, 0.40 detik dan 0.60 detik.  
1) Pemutusan pada 0,25 detik:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.Grafik hubungan waktu wye dan delta pada terminasi 0,25 detik   
 
Dapat ditunjukkan pada grafik bahwa break di 0,25 menunjukkan sistem yang stabil karena grafik menunjukkan 

ayunan. Pada perhitungan harga delta dan omega dengan metode Runge-Kutta orde 4 menggunakan program 
Matlab menunjukkan sudut terminasi lebih kecil dari titik putus kritis (δp <δk) dengan nilai 60,6230 di bawah 
atau sama dengan 97,78320.  
2) Pemutusan 0,35 detik :   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5. Greph Relation waktu wye dan delta pada terminasi 0,35 detik 
 
Terlihat pada grafik bahwa break di 0,35 menunjukkan sistem yang stabil karena grafik menunjukkan ayunan. 

Pada perhitungan harga delta dan omega dengan metode Runge-Kutta orde 4 menggunakan program Matlab 
menunjukkan sudut terminasi lebih kecil dari titik putus kritis (δp <δk) dengan nilai 93,3010 dibawah atau sama 
dengan 97,78320. 

 

 
1) Pemutusan pada 0,60 Detik :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 6. Sebuah Grafik Relasi waktu wye dan delta pada terminasi 0,35 detik 
 

Dari hasil data tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
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- solusi yang diperoleh dengan formulasi langsung yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
hasil perhitungan dengan metode Runge-Kutta;  
- tripping selektif dari satu atau lebih unit pembangkit setelah terjadinya gangguan parah dapat berhasil 
digunakan untuk meningkatkan stabilitas transien daya  
sistem;  
- jika terjadi ketidakstabilan multi mesin seperti yang ditunjukkan pada tabel 5, keamanan sistem tenaga 
memerlukan tripping simultan satu mesin dari busbar set kritis;  
- nilai yang diperoleh dari peningkatan torsi elektromagnetik yang tiba-tiba dari generator yang tersisa setelah 
satu atau lebih unit daya trip dapat menjadi salah satu parameter yang di masa depan bekerja akan digunakan 

untuk menetapkan kriteria untuk menganalisis umur kelelahan poros rotor. 

 

KESIMPULAN  
Dari hasil perhitungan dan aliansi kestabilan sistem tenaga pembangkit listrik Sicanang Belawan dengan metode 
Runge-Kutta orde 4 menggunakan program Matlab didapat :  
1. Terminasi pada 0,25 detik menunjukkan sistem stabil karena grafik menunjukkan ayunan. Sudut pemutusan 

lebih kecil dari titik putus kritis (δp < δk) dengan nilai 60,6230 di bawah atau sama dengan  
97.78320.  

2. Terminasi pada 0,35 detik menunjukkan sistem stabil karena grafik menunjukkan ayunan. Sudut pemutusan 
lebih kecil dari titik putus kritis (δp < δk) dengan nilai 93,3010 di bawah atau sama dengan  
97,78320  

3. Terminasi pada 0,40 menunjukkan sistem yang tidak stabil karena grafik tidak menunjukkan ayunan. Sudut 
putus putus tersebut melebihi titik putus kritis (δp > k) dengan nilai 111,3770 yang seharusnya di bawah 
atau sama dengan 97,78320.  

 
 
4. Terminasi pada 0,60 menunjukkan sistem tidak stabil karena grafik tidak menunjukkan ayunan. Sudut 

pemutusan melebihi titik pemutusan kritis (δp > k) dengan nilai 207.2500 yang seharusnya di bawah atau 
sama dengan 97.78320. 
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